7-3  各種管線支撐固定的間距，請參考P67投影片整理列表。
7-4  屋內配線600V以下稱為低壓，601V以上稱為高壓。
7-7  內規第25條。接地工程分為以下四種接地工程:
   特  種: 三相四線式多重接地系統或高壓用電設備接地。
   第一種: 非接地系統之高壓用電設備接地。
   第二種: 三相三線式非接地系統…之接地。
   第三種: 低壓用電設備接地及內線系統接地。
室內配線丙級的考題範圍都屬於對低壓設備的討論，所以全部回答第三種接地工程就對了。
[bookmark: _GoBack]7-11  管線與各種地形地物的間距，整理如P68投影片。
7-15 可撓金屬管是用鋼帶纏繞絕緣紙構成的，水份會滲入且受到重壓易變形。
7-18  EMT管即 薄的金屬導線管，限用於600V以下低壓的場合。
7-21  以室配丙級術科考試為例: 所用的EMT管規格為 E19，外徑19mm。
**** 未列舉說明的題目請參閱P67~P70投影片內容 ****
    重點提示:  題庫中若問第幾種接地工程，一律回答 第三種    
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